
Высокая 
производительность, 
широкие возможности

ESVMD-SF-22F
ESVMD-SF-28F
ESVMD-SF-36F
ESVMD-SF-45F
ESVMD-SF-56F

ESVMD-SF-71F
ESVMD-SF-90F
ESVMD-SF-112F
ESVMD-SF-140F
ESVMD-SF-160F

RU • Канальные блоки 
 • Инструкция по эксплуатации

Найти электронную инструкцию
и обратиться за техподдержкой

вы можете по ссылке
www.home-comfort.com























 I-Ø3,3
(вокруг фланца)

4-20x12
(для подвесного болта)

Пульт дистанционного 
управления

75 (Электрический 
блок управления)

Подсоединение дренажного трубопровода 
(стандартное положение)

Подсоединение дренажного 
трубопровода (с дополнительным 
дренажным механизмом)Подсоединения трубопровода газообразного 

хладагента с конусной гайкой iØ
Подсоединения трубопровода жидкого 

хладагента с конусной гайкой Øh

Электрический щиток Дверца для обслуживания 
(Мин.  450)

Задняя 
сторона

Если нельзя 
обеспечить доступ 
к потолочной плите 
при обслуживании, 
следует 
предусмотреть 
сервисную дверцу под 
внутренним блоком, 
позволяющую снять 
внутренний блок

Передняя 
сторонаМин. 600

Вход воздуха

Мин. 600

М
ин

.
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. 1
00

0



Электрический 
щиток

Дверца для обслуживания 
(Мин.  450)

Задняя 
сторона

Если нельзя 
обеспечить доступ 
к потолочной плите 
при обслуживании, 
следует предусмотреть 
сервисную дверцу под 
внутренним блоком, 
позволяющую снять 
внутренний блок.Передняя 

сторона
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Единица измерения (мм)

Вид сверху
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Точка замера: на расстоянии 1 м от поверхности 
крышки проема для техобслуживания блока  
и на 1,5 м выше уровня пола.

Точка замера: на расстоянии 1 м от поверхности 
крышки проема для техобслуживания блока  
и на 1,5 м выше уровня пола.

Источник питания: 220 - 240 В/50 Гц Источник питания: 220 - 240 В/50 Гц
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Точка замера: на расстоянии 1 м от поверхности 
крышки проема для техобслуживания блока  
и на 1,5 м выше уровня пола.

Точка замера: на расстоянии 1 м от поверхности 
крышки проема для техобслуживания блока  
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Точка замера: на расстоянии 1 м от поверхности 
крышки проема для техобслуживания блока  
и на 1,5 м выше уровня пола.

Точка замера: на расстоянии 1 м от поверхности 
крышки проема для техобслуживания блока  
и на 1,5 м выше уровня пола.
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Точка замера: на расстоянии 1 м от поверхности 
крышки проема для техобслуживания блока  
и на 1,5 м выше уровня пола.
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S

Внутренний блок

Штуцер жидкостной линии хладагента

Соединение трубы газовой 
линии хладагента

:  Направление потока хладагента  
(работа в режиме охлаждения)

:  Направление потока хладагента  
(работа в режиме обогрева)

:  Трубопровод хладагента, 
изготавливаемый на месте

: Раструбное соединение



Информация об источнике питания 
указана на паспортной табличке

: Фабричная электропроводка

: Монтажная проводка, выполненная на месте

: Опциональные узлы и компоненты

Примечание:
1. Дополнительная монтажная проводка и дополнительное 
оборудование должны отвечать местным нормативам.

Описание световых индикаторов
Этикетка Цвет Функция

СД1 Красный Обмен данных с пультом управления

СД2 Красный NANOE (ионизатор воздуха)

СД3 Желтый Линия обмена данными между 
внутренним и наружным блоками

СД4 Красный Параметры электропитания

СД6 Желтый Линия связи UART

Таблица величин статического давления
Модель 1 (по умолчанию) 2

22-71 Низкое статическое давление Высокое статическое давление

90-160 Высокое статическое давление Низкое статическое давление

Приемник сигнала

Привод механизма
для отвода конденсата

По умолчанию



Датчик влажности

Аварийный сигнал

 

Линия управления

Блок дистанционного 
управления

1, 2: Линия 
управления
A, B: Блок 
дистанционного 
управления

Вход 
воздуха

Газовая 
линия

Защита  от 
замораживания

Пометка Наименование

CA Емкость конденсатора

CN11,14,20 Разъем

FU Предохранитель

FS Поплавковое реле

ITI Внутренний термостат для 
двигателя внутреннего блока

MIF Двигатель вентилятора 
внутреннего блока

MV Расширительный клапан под 
управлением микрокомпьютера

PCB 1 Печатная плата

PCN2,6,18 Разъем

RY 1~4 Реле

TB1,2 Клеммная колодка

THM1,3,5 Термистор

Клеммы

MD Привод механизма для отвода 
конденсата







Единица измерения (мм)
Электрический 
щиток

Дверца для обслуживания 
(Мин.  450)

Задняя 
сторона

Если нельзя 
обеспечить доступ 
к потолочной плите 
при обслуживании, 
следует предусмотреть 
сервисную дверцу под 
внутренним блоком, 
позволяющую снять 
внутренний блок.Передняя 

сторона
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Вид сверху



 

Вставка (100 –  
150 кг) 

Для бетонной плиты Для стальной балки 

Бетон 

Анкерный болт 
(Ø3/8, M10) 

150 –  160 мм  

Балка 

Подвесы 
(Ø3/8, M10) 

Для деревянной балки 

Деревянный брусок (  от 60 до 90 мм) 

Деревянная балка 

Гайка
 

Гайка 

Квадратная 
шайба 

Квадратная 
шайба 

Подвес  

Сталь 
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Электролюкс — зарегистрированная торговая марка, 
используемая в соответствии с лицензией
AB Electrolux (публ.).
Electrolux is a registered trademark used under license
from AB Electrolux (publ).

В тексте и цифровых обозначениях инструкции могут 
быть допущены технические ошибки и опечатки.
Изменения технических характеристик и ассортимента 
могут быть произведены без предварительного 
уведомления.
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